
TZW Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

: Feuer-Vogel GmbH & Co. KG, Speyer

: Sil iconelastomeroualität

: "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau"

: Originalprobekörper

:  12 .ü ,2410

: Auftraggeber

: KA OO4|1O

PRÜFZEUGNIS
über die Untersuchung von "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau" gemäß

KTW-Leitl inie des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller

Art der Proben

Bezeichnung der Proben

Art der Prüfkörper

Eingang der Proben

Probenehmer

fZY\l-Az.

U nters uch u n gsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 838/09 vorgelegt und überprüft

2- Migrationstest:

Die untersuchten Proben "Dichtungen Artikel-Nr. 005544, 005545 und 005546 aus Mischung 005573, blau" entsprecheno
den Anforderungen der KTW-Leitl inie des Umweltbundesamtes (Bgesundhbl. 2005) im Bereich Dichtungen.

Anmerkung:
Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch
spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Kaltwasser 23"C Richtwert für 3. Extraktion

nicht nennenswert
beeinflusst

C-Abgabe [mg C/m'zd]

Clz -Zehrung [mg Cl2lm'zd]
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Karlsruhe, den 05.03.201 0

Die Veröffentl ichung des Prüfzeugnisses - vol lständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückl iche Genehmigung von seiten der Prüfstel le
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Leiter der Prüfstelle

nicht
Das Technologiezentrum Wasser ist eine Einrichtung des DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Adresse: TZW Karlsruhe Prüfstelle Wasser
Wasserwerkstr. 4. 7 6137 Karlsruhe

Telefon:
Telefax:

+49-(0)721 -931 63-0
+49-(0)721 -331 60


